
ATENCIÓN EMERGENCIA ÉXITO DE SAN MATEO
Noviembre 23 de 2021

Inspección situación equipos reportados en falla Revisión sistema de transferencia automática

Apertura transformador 100 KVA 220/480 V del
sistema de frío

Terminal fallado por mal contacto, sin solución
oportuna

Calle 7 # 7 - 90, Conjunto Estación del Este, Interior B29, Barrio Prados del Este, Cúcuta, Colombia.
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Teléfono móvil: (57) 314 3342226  y  311 2099659
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Certificado de garantía de nuestro proveedor Restablecimiento del servicio con alimentación de
suplencia
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